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CLIENTE

INGENIERIA

NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO
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Replanteo edificio

PROYECTO

12 EMISION | DIBUJADO | COMPROB.

27/04/2002/09/20
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Plano de proyecto

REVISION
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MODIFICACIONES

DIBUJADO

COMPROB.

TiTULO

Parcela. lluminacion
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	Sheets (Plano)
	002 - Emplazamiento. (Base Cartografica Oficial Ayuntamiento)
	003 - Topografico
	004 - Parcela. Planta General
	006 - Semisótano. Distribucion y Superficies + 3D
	007 - Planta Baja. Distribucion y Superficies + 3D
	008 - Hotel. Distribución y Superficies + 3D
	009 - Cubierta
	010 - Alzados Generales
	011 - Secciones Longitudinales
	012 - Secciones Transversales
	120 - Parcela. Accesibilidad
	141 - Parcela. Detalle Carga y Descarga
	300 - Parcela. Iluminacion
	600 - Semisótano. Detección de Incendios
	601 - Planta Baja. Deteccion de Incendios
	620 - Semisótano. Alumbrado de Emergencia
	621 - Planta Baja. Alumbrado de Emergencia
	630 - Semisótano. Red de BIEs y Extintores
	631 - Planta Baja. Red de BIEs y Extintores
	640 - Semisótano. Sectorización
	641 - Planta Baja. Sectorizacion
	650 - Semisótano. Recorridos de Evacuacion
	651 - Planta Baja. Recorridos de Evacuacion
	660 - Semisótano. Señalización de Emergencia
	661 - Planta Baja. Señalización de Emergencia
	670 - Parcela. Intervencion de Bomberos e Hidrantes


