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LEYENDA PCI DETECCIÓN

ICONO DESCRIPCIÓN

DETECTOR ÓPTICO EN AMBIENTE

DETECTOR ÓPTICO EN FALSO TECHO

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO EN AMBIENTE

NOTAS:

- DETECTORES ÓPTICOS CADA 60 m2 S/UNE 23007-14

- DETECTORES TERMOVELOCIMÉTRICOS CADA 20 m2 S/UNE 23007-14

- PULSADORES DE ALARMA A MENOS DE 25m DE CUALQUIER PUNTO DE 
EVACUACIÓN

- EQUIPOS DE DETECCIÓN S/UNE EN-54-13

- SIRENAS EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR DEL LOCAL

- LA SEÑAL DE INCENDIOS PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO LA 
VENTILACIÓN DEL PARKING, ALMACÉN Y SOBREPRESIONES

Almacén

C. Panadería

Obrador Pan

Camara Congelado

Camara Pesca

Camara Carne

Obrador Carne

Aseo masculino

Aseo adaptado

Pasillo

Aseo femenino

Hall

Camara Lacteos

Camara Charcu

Camara Aves

Pan Cafe

Sala Ventas

Pasillo Camaras

C.Electrico

Nucleo

Ascensor F1

Camara PLS Camara Fruta

Obrador Pesca

C.Limpieza A.Electro

V.P.

NOTA LOCAL 1:
DEFINIDO EN PLANOS
ESPECÍFICOS DEL HOTEL
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CLIENTE INGENIERIA NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO

1ª EMISIÓN DIBUJADO COMPROB.

FECHA

NOMBRE

ESCALA

PLANO Nº REVISIÓN

PROYECTO

TÍTULO

S/P

D

26/02/21

Planta Baja. Deteccion de
Incendios 597-96-04 601

27/04/20

DG SI 13

1 : 250
PB Deteccion de Incendios

1 : 250
P-E Direccion. Deteccion de Incendios

1 : 250
P-E Personal. Deteccion de Incendios

REVISION FECHA MODIFICACIONES DIBUJADO COMPROB.
A 27/04/20 Plano de proyecto
B 02/09/20 Replanteo edificio
C 15/01/21 Gira la cubierta 90º aguas dirección N-S
D 26/02/21 Hotel cambia a Estructura Metálica
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