~ B PLANTA BAJA. HOTEL (Cota 34,50)
7 I%Ikcceso Hotel, Restauracion y Esparcimiento
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PLANTA TIPO (PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA). HOTEL (Cota 40,35/43,85/47,35)
Habitaciones , Nucleo Comunicacion y Cuarto Limpieza ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

597-96-04
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— SE INSTALARAN DETECTORES OPTICOS DE INCENDIOS CADA 60 M2 SEGUN
NORMA UNE 23007-14.

\ — SE INSTALARAN DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS DE INCENDIOS CADA
20 M2 SEGUN NORMA UNE 23007-14.

— SE INSTALARAN PULSADORES DE ALARMA A UNA DISTANCIA MENOR DE 25M. DE
CUALQUIER PUNTO DE EVACUACION.

HABIT. 17 HABIT. 18 HABIT. 19 HABIT. 20 HABIT. 21 HABIT. 23 HABIT. 24 HABIT. 25 HABIT. 27 HABIT. 29 — LOS EQUIPOS DE DETECCION DEBERAN CUMPLIR LA NORMA EN-54-13.
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CLIENTE NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO
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