
NOTA LOCAL 1:
DEFINIDO EN PLANOS
ESPECÍFICOS DEL HOTEL
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NOTAS:

- EL ALUMBRADO DE SEGURIDAD SE REALIZARÁ MEDIANTE EQUIPOS 
AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA.

- LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA CUMPLIRÁN LA NORMA 
UNE-EN-60598-2-22.

- SE HA GARANTIZARÁ UNA ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 1 LUX EN LOS 
PASILLOS Y 5 LUX EN LAS ZONAS DE EVACUACIÓN DONDE SE 
ENCUENTRAN LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN Y CUADROS DE ALUMBRADO.

LEYENDA DE ALUMBRADO 
DE EMERGENCIA

ICONO DESCRIPCIÓN

EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN 315 LUMENES 
D-200 C/BLANCO

EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN 
G-100L + G-AMS

EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN 60 LUMENES 
LED D-60L C/BLANCO

EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN 60 LUMENES 
LED D-60L C/BLANCO ESTANCA D-MS

EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN 200 LUMENES 
LED D-200L C/BLANCO ESTANCA
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CLIENTE INGENIERIA NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO

1ª EMISIÓN DIBUJADO COMPROB.

FECHA

NOMBRE

ESCALA

PLANO Nº REVISIÓN

PROYECTO

TÍTULO

S/P

B

02/09/20

Planta Baja. Alumbrado de
Emergencia 597-96-04 604

27/04/20

DG SI 14

1 : 250
PB Alumbrado de Emergencia

1 : 250
P-E Direccion. Alumbrado de Emergencia

1 : 250
P-E Personal. Alumbrado de Emergencia

REVISION FECHA MODIFICACIONES DIBUJADO COMPROB.
A 27/04/20 Plano de proyecto
B 02/09/20 Replanteo edificio
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