
Red de BIEs
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NOTAS:

RED:  - EL SUMINISTRO PARA LA RED DE BIES SE REALIZARÁ MEDIANTE 
UNA CONEXIÓN A DEPÓSITO Y GRUPO DE INCENDIOS COMUNITARIO.

BIES: - SE INSTALARÁN BIES DE FORMA QUE EL RECORRIDO REAL 
HASTA ALGUNA DE ELLAS SEA INFERIOR A 25,00 m.

    - LA PRESIÓN DINÁMICA EN BOCA DE LANZA DE LA BIE MÁS 
DESFAVORABLE ES MAUOR DE 2 kg/cm2.

EXTINTORES: - SE INSTALARÁN EXTINTORES DE FORMA QUE EL 
RECORRIDO HASTA ALGUNO DE ELLOS SEA INFERIOR A 15,00 m.

    - EL EXTREMO SUPERIOR DEL EXTINTOR ESTÁ A UNA ALTURA 
MENOR DE 1,70 m.

LEYENDA BIES Y EXTINTORES

ICONO DESCRIPCIÓN

EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE ABC

BIE ABATIBLE 180º DIM. 680 x 480 x 215 mm. (alto x ancho x fondo) BOCA 
INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm CON TOMA DE 45mm

EXTINTOR MANUAL DE CO2

EXTINTOR MANUAL HIDRICO

BIE ABATIBLE 180º DIM. 680 x 480 x 215 mm. (alto x ancho x fondo) BOCA 
INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm CON TOMA DE 45mm Y EXTINTOR
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CLIENTE INGENIERIA NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO
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