~S.E-2  pLANTA BAJA. HOTEL (Cota 34,50)

1,807 Acceso Hotel, Restauracion y Esparcimiento
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PLANTA TIPO (PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA). HOTEL (Cota 40,35/43,85/47,35)
Habitaciones , Nucleo Comunicacion y Cuarto Limpieza ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | r_ (" RECORRIDOS DE EVACUACION R
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S.E DESCRIPCION

S-1 DIMENSIONES: 1,80 x 2,20 m.
- MODO APERTURA: APERTURA AUTOMATICA.

597-96-04

MODO APERTURA: APERTURA ANTIPATICO HACIA EL EXTERIOR.

L7 D150 N S.E-3 DIMENSIONES: 0,85 x 2,10 m.
== MODO APERTURA: APERTURA ANTIPATICO HACIA EL EXTERIOR.
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S E-4 DIMENSIONES: 0,85 x 2,10 m.
=T MODO APERTURA: APERTURA ANTIPATICO HACIA EL EXTERIOR. Y,
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LEYENDA RECORRIDOS DE EVACUACION
PUNTOS DISTANCIA A SALIDAS
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Puntol S—1: RECORRIDO DE EVACUACION 14,53m.<15,00m.
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Punto2 S—1: RECORRIDO DE EVACUACION 26,01.<50,00m.
Punto2 S.E—2: RECORRIDO DE EVACUACION 22,52m.

Punto3 S—1: RECORRIDO DE EVACUACION 14,15m.<50,00m.
Punto3 S.E—2: RECORRIDO DE EVACUACION 28,17m.

Punto4 S.E—3: RECORRIDO DE EVACUACION 19,32m.<50,00m.
Punto4 S.E—4: RECORRIDO DE EVACUACION 45,33m.

HABIT. 21

HABIT. 25 ||| HABIT. 29

HABIT. 17 ||| HABIT. 18 HABIT. 19 ||| HABIT. 20 HABIT. 23 ||| HABIT. 24 HABIT. 27 ||

. Punto5 S.E—4: RECORRIDO DE EVACUACION 13,43m.<50,00m.
~@150_- \_ Punto5 S.E—3: RECORRIDO DE EVACUACION 14,28m. y

\ u_ REVISION FECHA MODIFICACIONES DIBUJADO COMPROB.

CLIENTE INGENIERIA NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO

PROYECTO 1¢ EMISION | DIBUJADO | COMPROB. ESCALA

FECHA 21/04/21
21/04/21 1/100

NOMBRE

TITuLo PLANO N©° REVISION

PLANTAS HOTEL
RECORRIDOS DE EVACUACION 597-96-04-614 A




