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NOTA LOCAL 1:
DEFINIDO EN PLANOS 
ESPECÍFICOS EL HOTEL

NOTAS:

- TODOS LOS RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN TANTO DE PARED COMO COLGADOS A 
DOBLE CARA ESTÁN INSTALADOS A MÁS DE 2,00m DE ALTURA CONTANDO DESDE LA BASE DEL RÓTULO.

- LOS RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN COLGADOS EN LA ZONA COMERCIAL SE HAN 
COLOCADO A 3,00m DE ALTURA CONTANDO DESDE LA BASE DEL RÓTULO. LOS RÓTULOS COLGADOS 
EN EL ALMACÉN SE HAN COLOCADO A 4,00m DESDE LA BASE DEL RÓTULO.

- TODOS LOS CARTELES SON FOTOLUMINESCENTES.

- EL TAMAÑO DE LA SEÑALIZACIÓN ES PARA UNA DISTANCIA ENTRE 10m Y 20m EN ZONA COMERCIAL 
Y ALMACENES. EL TAMAÑO DE LA SEÑALIZACIÓN DE PARKING ES PARA UNA DISTANCIA DE 10m.

LEYENDA SEÑALIZACIÓN

ICONO DESCRIPCIÓN

CARTEL: PULSADOR DE ALARMA

CARTEL: EXTINTOR

CARTEL: BOCA DE INCENDIOS

CARTEL: SALIDA HABITUAL (o en su defecto)
DIMENSIÓN 10m 297x105 mm
DIMENSIÓN 20m 420x148 mm

CARTEL: DIRECCIÓN SALIDA
DIMENSIÓNES 10m 320x160 mm
DIMENSIÓNES 20m 632x316 mm

CARTEL: SALIDA EMERGENCIA
DIMENSIÓN 10m 297x148 mm
DIMENSIÓN 20m 420x210 mm
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CLIENTE INGENIERIA NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL ARQUITECTO

1ª EMISIÓN DIBUJADO COMPROB.

FECHA

NOMBRE

ESCALA

PLANO Nº REVISIÓN

PROYECTO

TÍTULO

S/P

D

26/02/21

Planta Baja. Señalización de
Emergencia 597-96-04 616

27/04/20

DG SI 16

1 : 250
PB Señalizacion de Emergencia

1 : 250
P-E Direccion. Señalizacion de Emergencia

1 : 250
P-E Personal. Señalizacion de Emergencia

REVISION FECHA MODIFICACIONES DIBUJADO COMPROB.
A 27/04/20 Plano de proyecto
B 02/09/20 Replanteo edificio
C 15/01/21 Gira la cubierta 90º aguas dirección N-S
D 26/02/21 Hotel cambia a Estructura Metálica
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